
 

 

 

 

 

 

KM1
32 A

836852
Ввод питания

KV1
РКН-3-15-15

L1 L2 L3 N

    

<U<

 

FU1
0,5 А

 

 

FU2
0,5 А

 

 

FU3
0,5 А

 

 

KV1
РКН-3-15-15 

  

SA1
MTB2-ED2
Питание

  

SB1
MTB2-ES54

Аварийный стоп

  

HL1
230 VAC
MT22-S61
Фаза А

 

 

HL2
230 VAC
MT22-S61
Фаза В

 

 

HL3
230 VAC
MT22-S61
Фаза С

 

 

QF1
32 A

814173
Вводной

 

 

 

 

 

C2 

B2 

A9
9 

C98 C97 C96 

N 

C3 

B3 

A2 

C9
9 

B9
9 

N 

C1 

B1 

A1 

C99 

  

KM1
230 VAC
836852

Ввод питания

N 
 

QF2
16 A

814170
Насос №1

   

  

L1 L2 L3

U V W

B1PE

PE B2

   

UZ1
7,5 кВт
380 В

EMD-MINI - 075 T
Насос №1

   

 

 

 
 

   

M1
Насос №1
7,5 кВт
380 В

 

 

A3
 

A3 

A4
 

B3
 

B4
 

C3
 

C4
 

 

   

  

QF3
16 A

814170
Насос №2

L1

   

L2 L3

U V W

B1

   

 

 

PE

PE
 

B2

 

UZ2
7,5 кВт
380 В

EMD-MINI - 075 T
Насос №2

    

 

M2
Насос №2
7,5 кВт
380 В

A3
 

A6
 

B3
 

B6
 

C3
 

C6
 

 

QF4
6 A

814012
 

 

QF5
16 A

814014
 

V+V+ V-V-

N LPE

  

G1
NDR-240-24

  

   

V-
DC
OKV+

N LPE

   

G2
MDR-20-24

   

A3
 

L N 

N L 

  

M3
Вентилятор

22 Вт
230 VAC

 

 

XS1
MT-DRS

 

 

 

B3
 

t°

  

SK1
MTK-CT0

B8
 

B9 N 

B8 

B8
 

N 

A5
 

B5
 

C5
 

A7
 

B7
 

C7
 

- +

Быстрые дискретные входы

Питание

+24 В

FD
I2

FD
I3

FD
I4

FD
I5

FD
I6

FD
I7

FD
I8

SS
1

FD
I1

SS
1

Дискретные входы

DO
1A

Дискретные выходы

FD
I9

FD
I10

FD
I11

FD
I12

SS
1

DI
13

DO
1B

DO
2A

DO
2B

DO
3A

DO
3B

DO
4A

DO
4B

DO
5A

DO
5B

DO
6A

DO
6B

DO
7A

DO
7B

DO
8A

DO
8B

DO
9B

DO
9,
10

A

DI
14

DI
15

DI
16

DI
17

DI
18

DI
19

DI
20 DI
21

DI
22

DI
23

DI
24SS
2

DO
10

B

DO
11
B

DO
11
,12

A

DO
11

NC

A1
ПЛК200-02-CS

                              

                       

+ - 

Сеть
~230/=24 В

1 2 3 1 2 3 4 5 6

GNDL(+) N(-)

7

RE
S

PO
UT

AL
M
H

AL
M
L

CO
M
M

IO
UT IV
IN

8

TX
D

9

RX
D

PC1
KFL-DC MAG1000

            

-2
 

+2
 

1 
(1,

7E
)

1 
(1,

2E
)

  

Y1
Клапан упр потоком №1

  

Y2
Клапан упр потоком №2

  

Y3
Клапан упр потоком №3

  

Y4
Клапан упр потоком №4

  

Y5
Клапан упр потоком №5

  

Y6
Клапан упр потоком №6

  

Y7
Клапан упр потоком №7

  

Y8
Клапан упр потоком №8

  

Y9
Клапан упр потоком №9

  

Y10
Клапан упр потоком №10

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

+ + + + + + + + + 

7 
(1,

2C
)

7 (1,2H)

8 (1,2H)

8 
(1,

2C
)

9 
(1,

2D
)

9 (1,2H)

10
 (1

,2
D)

10 (1,3H)

11 (1,3H)

11
 (1

,2
E)

12
 (1

,4
C)

12 (1,3H)

13
 (1

,4
C)

13 (1,3H)

14
 (1

,4
D)

14 (1,4H)

15 (1,4H)

15
 (1

,4
D)

16
 (1

,4
E)

16 (1,4H)

+ 
(1,

1E
)

+ (1,7D)

- (1,7D)

- 
(1,

1E
)

 

K1
6 A

DRPS-1C-D24-06A(H)
ОС клапана подачи №1 

 

 

K2
6 A

DRPS-1C-D24-06A(H)
ОС клапана подачи №2 

 

 

K3
6 A

DRPS-1C-D24-06A(H)
ОС клапана подачи №3 

 

 

K4
6 A

DRPS-1C-D24-06A(H)
ОС клапана подачи №4 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

K5
6 A

DRPS-1C-D24-06A(H)
ОС клапана подачи №5
+ 

2 (1,2E)

2 
(1,

4C
)

3 
(1,

4D
)

3 (1,2E)

4 (1,2E)

4 
(1,

4D
)

5 (1,2E)

5 
(1,

4E
) 6 (1,3E)

6 
(1,

4E
)

  

K1
24 VDC

DRPS-1C-D24-06A(H)
ОС клапана подачи №1

  

K2
24 VDC

DRPS-1C-D24-06A(H)
ОС клапана подачи №2

  

K3
24 VDC

DRPS-1C-D24-06A(H)
ОС клапана подачи №3

  

K4
24 VDC

DRPS-1C-D24-06A(H)
ОС клапана подачи №4
- 

- 

- 

- 17 

18 

19 

20 

- (1,5E)
- (1,3E)

+ 
(1,

6G
)

+ (1,6D)

 

ОС клапана
подачи №1

 

  

ОС клапана
подачи №2

  

ОС клапана
подачи №3

  

ОС клапана
подачи №4

+ 
+ 

+ 

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7 8

A A

B B

C

D

E

F

G

H

Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.
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Кутанов
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Вз
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№
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